BURMISTRZ wmiASTA
Ztotowa Ztotdw, dnia 18 pazdziernika 2012 .

ZP.271.25.2012
Wszyscy oferenci

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Rozbudowa i przebudowa hali
sportowej w Ztotowie”

Burmistrz Miasta Ziotowa, jako Zamawiajacy w imieniu Gminy Miasto Ziotow, w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,Rozbudowa i przebudowa hali sportowej w Ziotowie”, informuje, ze w dniu 15
pazdziernika br. wptynety nastepujace zapytania do ww. oferty przetargowej, tj.

W zwigzku z checig przystapienia do w/w przetargu prosze o wyjasnienie tresci SIWZ:

1. Brak drobnych prac budowlanych — towarzyszgcych takich jak — przekucia i bruzdy dla
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i c.o.. Czy w/w prace nalezy uja¢ w wycenie?

2. W przedmiarze brak naktadéw na wykiucie gniazd w Scianie pod nawietrzniki w ilosci 28
szt. Czy w ofercie nalezy ujac ten zakres prac?

3. W jaki sposéb prowadzi¢ rurociggi wodociggowe i centralnego ogrzewania — natynkowo,
czy pod tynkiem?

4. Brak zawordw grzejnikowych powrotnych. Czy ujg¢ w wycenie te zawory?

5. Nie zgadzajg sie iloSci grzejnikow na parterze — na rys. nr 1S/6 Rzut parteru — jest 6 szt.
grzejnikéw, natomiast przedmiar méwi o 12 szt. grzejnikow wraz z armaturg grzejnikowg. lle
grzejnikéw wraz z armatur a nalezy wycenic?

6. Opisy grzejnikéw na rysunkach sa nieczytelne (rozmazane) , co uniemoZliwia odczytanie
wielkosci i mocy grzejnikéw. Prosze o udostepnienie zestawienia iloSciowego grzejnikow z
podaniem ich mocy i wielkoSci.

7. Czy Wykonawca moze zmieni¢, dopisac pozycje przedmiaru robét, ktory dostarczyt
Zamawiajgcy o ilosci zgodne z odpowiedziami?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) Burmistrz Miasta Ztotowa

informuje:

Ad. 1 Nalezy w wycenie uwzglednic przebicia i bruzdy.

Ad. 2 Nalezy uwzgledni¢ wykonanie w $cianach gniazd pod nawietrzaki.
Ad. 3 Rurociagi prowadzié pod tynkiem.

Ad. 4 Projektant nie przewidziat zaworéw grzejnikowych powrotnych.
Ad. 5 i 6 wykaz nowych grzejnikéw na parterze i ich opis

L.p. | Nr llosé Wielkosé grzejnika Moc obliczeniowa
pomieszczenia | grzejnikow szt. grzejnika

1 13 1 C22/600/1100 1812 W

2 15 1 C11/600/600 582 W

3 17 1 C11/600/600 593 W

4. 19 1 C11/600/600 621 W

5. 21 1 C11/600/600 647 W

6. 23 1 C11/600/600 586 W

Ad. 7 Tak Wykonawca moze zmieni¢ obmiar i uwzglednic¢ roboty, o ktérych mowa powyze;j.
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